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ENMIENDA No. 1

Nombre del Proyecto: | Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cafiaveral y Rio Lindo

E”E"t‘? de. . Contratos de Préstamo JICA No. HO-P6
Inanciamiento:
Proceso No.: HOP6-ENEE-02-LPI-O-

Lote Ill. Instalaciones Civiles de las Centrales Hidroeléctricas de Cafiaveral y Rio
Lindo (Paquete ).

Obras: “Rehabilitacion de Compuertas y Polipastos con sus Auxiliares;
Instalacidon de Sistemas Limpia Rejillas; Remplazo de Valvulas de Venteo;
Remplazo de los Empaques de las Juntas de Expansién de las Tuberias de
Nombre del proceso: Conduccidn y Penstocks; Rehabilitacion de las Valvulas de Penstock (Valvulas
Mariposa) de las Tuberias Presurizadas de Rio Lindo; Analisis de Deterioro de
Tuberias de Conduccion, Penstocks y Torres de Oscilacién; Pintura de Tuberias
de Conduccion, Presurizadas, Penstocks y Torres de Oscilacién; y Rehabilitacién
de Dispositivos de Monitoreo de Seguridad de Presa; para el Complejo
Hidroeléctrico Cafiaveral — Rio Lindo”

Pais: Honduras, C. A.

Institucidn: Empresa Nacional de Energia Eléctrica (ENEE)

La Empresa Nacional de Energia Eléctrica (ENEE), por este medio, COMUNICA a todos los oferentes
interesados en participar en el proceso antes descrito, que de acuerdo a lo establecido en el Documento de
Licitacion Publica Internacional, Seccién I. Instrucciones a los oferentes (IAQ), Clausulas 11.1, 11.2 y 11.3,
para tal efecto, se ha emitido la ENMIENDA No. 1, al Documento del Proceso, de las cuales deben tomar
debida nota para la correcta preparacion y presentacion oportuna de sus ofertas, de conformidad con el
detalle siguiente:

1. Enla Seccion Il. Datos de la Licitacion (DDL), Inciso D. Presentacién de las Ofertas, clausula IAO 20.2 (c),
pagina 45, del Documento de Licitacion Publica Internacional, lo cual deberd leerse y entenderse de la
siguiente manera:

Donde actualmente se lee asi: Debera leerse ahora asi:

1AO 20.2 (c) 1AO 20.2 (c)
La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES
DEL 22 de abril del 2024”. DEL 22 de_ mayo del 2024”.

2. Enla Seccion Il. Datos de la Licitacion (DDL), Inciso D. Presentacién de las Ofertas, clausula IAO 21.1,
pagina 45, del del Documento de Licitacion Publica Internacional, se amplia la fecha para la presentacién
de las ofertas, lo cual deberd leerse y entenderse de la siguiente manera:
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Donde actualmente se lee asi:

Deberd leerse ahora asi:

IAD 21.1
La fecha y la hora limite para la presentacion de las
Ofertas sera: 22 de abril del 2024.
A LAS 2:00 PM HORA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE
HONDURAS.

1AD 21.1
La fecha y la hora limite para la presentacion de las
Ofertas sera: 22 de mayo del 2024.
A LAS 2:00 PM HORA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE
HONDURAS.

3.

En la Seccion Il. Datos de la Licitacion (DDL), Inciso E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas, clausula

IAO 24.1, pagina 45, del del Documento de Licitacién Publica Internacional, lo cual debera leerse y

entenderse de la siguiente manera:

Donde actualmente se lee asi:

Debera leerse ahora asi:

IAO 24.1

La apertura de las Ofertas tendra lugar en:

Atencién: Unidad Coordinadora del Programa, UCP-
BID/ENEE

Direccion: Sala de reuniones en Nivel 7, Cuerpo Bajo C,
Centro Civico Gubernamental {CCG)

Bulevar Juan Pablo Ii, esquina con Repiiblica de Corea,
Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C.A.

Fecha: 22 de abril del 2024.

Hora: 2:30 p.m. Hora Oficial de la Republica de
Honduras.

1AO 24.1

La apertura de las Ofertas tendra lugar en:

Atencion: Unidad Coordinadora del Programa, UCP-
BID/ENEE

Direccidn: Sala de reuniones en Nivel 7, Cuerpo Bajo C,
Centro Civico Gubernamental (CCG)

Bulevar Juan Pablo Il, esquina con Republica de Corea,
Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C.A.

Fecha: 22 de mayo del 2024.

Hora: 2:30 p.m. Hora Oficial de la Reptblica de
Honduras.

4,

En la Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, Lote No.1 “Rehabilitaciéon de

Compuertas y Polipastos con sus auxiliares e instalacion de sistemas limpia rejillas”, numeral (5)
Compuertas, Mampara y Rejillas Coladoras de la Estructura de Bocatoma de Rio Lindo, pagina 173,
del del Documento de Licitacién Publica Internacional, se ha determinado modificar lo siguiente:

Donde actualmente se lee asi:

Debera leerse ahora asi:

(e) Sistemas Hidraulicos para izaje de las Compuertas de
Bocatoma No. 1y No. 2 (Compuerta con ruedas)

(e) Sistemas Hidraulicos para izaje de las Compuertas
de Bocatoma No. 1y No. 2 (Compuerta con ruedas)

7) Capacidad del | Capacidad de lzaje: 763 KN
sistema Capacidad de empuje:
677KN

7) Capacidad del | Capacidad de lzaje: mayor a
sistema 185 KN
Capacidad de empuje: mayor
a 83 KN

5.

En la Seccidon VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, Numeral 9. Hoja Técnica para

Rehabilitacion de Compuertas y Polipastos con sus auxiliares, pagina 221, del del Documento de
Licitacién Publica Internacional, se ha determinado modificar lo siguiente:
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Donde actualmente se lee asi:

Debera leerse ahora asi:

Criterio/Caracteristicas

Criterio/Caracteristicas

de compuerta)

NS Chve Requerimientos NS Clave Requerimientos

a Sistema de izaje Hidraulico para las Compuertas A Sistema de izaje Hidraulico para Ilas
de Bocatoma No. 1y No. 2 Compuertas de Bocatoma No. 1y No. 2
Capacidad de izaje del Capacidad de izaje del

(4) | sistema hidraulico (apertura | mayora 763 kN (4) | sistema hidraulico (apertura | mayor a 185 kN

de compuerta)

Capacidad de empuje del
sistema de izaje hidraulico
(cierre de compuerta)

(5)

mayor a 677 kN

Capacidad de empuje del
sistema de izaje hidraulico

(5)

(cierre de compuerta)

mayor a 83 kN

6. En la Seccién VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, Numeral 15. Hoja Técnica para
Pintura de Tuberias de Conduccién, Penstocks y Torres de Oscilacién, inciso lll. Capa Final (Tercera
Capa F-1), pagina 350, del del Documento de Licitacidon Pulblica Internacional, se ha determinado

modificar lo siguiente:

Donde actualmente se lee asi:

Debera leerse ahora asi:

NS Criterio/Caracteristicas Clave

Requerimientos

Ill. | Capa Final (Tercera Capa F-1)

7. | Peso por litro

No menor que
77%+3
mezclado

Criterio/Caracteristicas

i Clave

Requerimientos

Capa Final (Tercera Capa F-

. 1)

7. | Peso por litro

A ser propuesto

<
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La presente Enmienda No.1 pasa a formar parte integral del Documento de Licitacidén Plblica Internacional.
Todas las instrucciones, condiciones y especificaciones que no contradigan lo aqui dispuesto o lo establecido

en otras enmiendas y/o aclaraciones debidamente emitidas, permanecen en vigencia.
Favor tomar debida nota de las modificaciones aqui sefialadas.

Tegucigalpa, M. D. C., 17 de abril de 2024.
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